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установки в составе энергоблока на основе газоохлаждаемого 
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1. Введение. 
2.  Энергоблоки АЭС с газоохлаждаемыми реакторами (Аналитический 
обзор). 
3. Тепловая схема энергоблока и выбор параметров энергоблока. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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БПУ – блочный пункт управления;  
ВТГР – высокотемпературный газоохлаждаемый реактор; 
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ПВД – подогреватель высокого давления;  
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ПНД – подогреватель низкого давления;  
ПП – пароперегреватель; 
ПТУ – паротурбинная установка;  
РППВ – регенеративный подогрев питательной воды;  
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ЦВД – цилиндр высокого давления;  
ЦНД – цилиндр низкого давления; 
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ܸ  ВВЕДЕНИЕ 
Целью дипломного проекта является разработка проекта 
паротурбинной установки в составе энергоблока на основе газоохлаждаемого 
реактора, в котором в качестве теплоносителя используется СО2.  
Актуальность работы. АЭС с газоохлаждаемыми реакторами получили 
распространение на самой ранней стадии развития ядерной энергетики. 
Продолжительное время  этот тип АЭС, занимая ведущее положение (до      
60 % от всей установленной мощности мира).  
Практическое значение. Проблема использования 
высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов в промышленности в 
настоящее время рассматривается как важнейшая, в связи, с чем 
интенсифицируются научно-исследовательские работы, а также решение 
инженерно-технических вопросов создания соответствующего 
высокотемпературного оборудования и материалов. 
Инновационный характер паротурбинной установки заключается в 
применении промежуточного газового перегрева. В сравнении с водяным ТН 
( 30
о
 С для ВВЭР) перепад температуры СО2 в реакторе существенно выше 
(~200
о 
C), поэтому применение насыщенного пара одного давления привело 
бы к низкому давлению пара перед турбиной. Переход на генерацию пара 
двух давлений позволяет повысить тепловую экономичность станции, что 
делает их не только конкурентоспособными, но и по некоторым показателям 
превосходящими другие АЭС. 
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Газовые теплоносители имеют большие преимущества: теплоноситель 
практически не активируется, давление его может быть небольшим, 
коррозионная агрессивность невелика и не требует применения дорогих, 
коррозионностойких сталей, имеется возможность применения серийно 
паровых турбин, в том числе и с промежуточным перегревом. Из числа 
возможных газовых теплоносителей широкое применение на АЭС получила 
к настоящему времени только углекислота в сочетании с графитовым или 
тяжеловодным замедлителем, т.е. для реакторов на тепловых нейтронах. По 
стоимости сооружения такие атомные станции – одни из наиболее дорогих, 
но позволяют использовать в качестве топлива природный уран, что важно 
для стран, не имеющих промышленности, обогащающей уран. 
Начало развития АЭС с газоохлаждаемыми реакторами относится к 
середине 50-х годов, когда в Великобритании и Франции  было начато 
строительство первых опытно-промышленных атомных электростанций с 
газографитовыми реакторами с углекислым газом в качестве теплоносителя и 
твэлами из природного урана в оболочке из сплава магния — магнокса. 
Поэтому такие реакторы называют еще магноксовыми. В них на выходе из 
активной зоны температура СО2 достигает 410 °С. Для реактора этого типа 
была разработана технология изготовления корпусов высокого давления из 
предварительно напряженного железобетона (ПНЖБ), что важно для 
развития различных типов корпусных реакторов. Первая АЭС в 
Великобритании с магноксовыми реакторами «Колдер-Холл» введена в 
эксплуатацию в 1966 году. На станции были установлены два реактора; 
каждый обслуживал четыре парогенератора и две турбины мощностью по    
23 МВт. При тепловой мощности реактора, равной 180 МВт, КПД станции 
брутто составлял 25,6 %. Станция работает на перегретом паре, турбина 
быстроходная. 
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Один из больших недостатков реакторов с газовым теплоносителем – 
большой расход электроэнергии на перекачку газа. На атомной 
электростанции Колдер-Холл теплоноситель (углекислота) прокачивается 
через реактор газодувкой, установленной на «холодной» стороне. 
Температура газа на выходе из газодувки поддерживалась постоянной 
(135
оС). Производительность газодувки регулировалась изменением частоты 
вращения ее ротора. В процессе работы возможно проникновение влаги в 
теплоноситель за счет перепада давления в части повышенного давления 
(1,48 МПа) по сравнению с давлением теплоносителя (0,7 МПа). Кроме того 
в теплоносителе возможно накопление графитовой пыли и окислов железа, 
поэтому около 2 % расхода теплоносителя отводится из напорной линии 
газодувки  фильтрационную установку с возвратом к всасу газодувки. Всего 
в контуре содержится 25 т СО2. Для заполнения реактора и всего первого 
контура газом, а также для восполнения потерь имеется хранилище 
теплоносителя. Углекислоту в жидком виде привозили  на станцию в 
автоцистернах и хранят при давлении 2,46 МПа в жидком состоянии (с 
помощью фреонового охлаждения) в четырех резервуарах емкостью 4 т 
каждый. Перед поступлением в систему теплоноситель переводят в 
газообразное  состояние и затем подают в контур под давлением 1,05 МПа. 
Следующим этапом в развитии АЭС с газоохлаждаемыми реакторами 
явились разработанные в Великобритании усовершенствованные 
газоохлаждаемые реакторы (Advanced Gascooled Reactor — AGR), в которых 
в качестве топлива вместо естественного металлического урана используется 
обогащенный диоксид урана UO2, a магноксовые оболочки твэлов заменены 
оболочками из нержавеющей стали. Повышение температуры СО2 выше 
650—700 °С вызывает интенсивную коррозию оболочек твэлов, элементов 
циркуляционного контура и ПГ. Поэтому в настоящее время работы по 
совершенствованию реакторов AGR прекращены.  
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ܸ  Пܸ  еܸ  рܸ  еܸ  х ܸ  оܸ  дܸ   ܸ  н ܸ  аܸ   ܸ  гܸ  еܸ  н ܸ  еܸ  рܸ  аܸ  цܸ  иܸ  ю ܸ   ܸ  пܸ  аܸ  рܸ  а ܸ   ܸ  д ܸ  вܸ  уܸ  хܸ   ܸ  д ܸ  аܸ  вܸ  лܸ  еܸ  нܸ  и ܸ  йܸ   ܸ  п ܸ  оܸ  зܸ  вܸ  о ܸ  лܸ  я ܸ  еܸ  тܸ   ܸ  п ܸ  оܸ  вܸ  ы ܸ  сܸ  иܸ  тܸ  ьܸ   ܸ  тܸ  еܸ  п ܸ  лܸ  оܸ  вܸ  уܸ  
юܸ   ܸ  эܸ  к ܸ  оܸ  нܸ  о ܸ  мܸ  иܸ  ч ܸ  нܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  нܸ  ц ܸ  иܸ  и ܸ  .ܸ   ܸ  Д ܸ  лܸ  я ܸ   ܸ  эܸ  тܸ  оܸ  гܸ  оܸ   ܸ  нܸ  уܸ  ж ܸ  нܸ  о ܸ   ܸ  н ܸ  аܸ  йܸ  тܸ  и ܸ   ܸ  о ܸ  пܸ  тܸ  иܸ  мܸ  аܸ  лܸ  ьܸ  н ܸ  ыܸ  еܸ   ܸ  нܸ  аܸ  ч ܸ  аܸ  л ܸ  ьܸ  нܸ  ы ܸ  еܸ    ܸ   
пܸ  аܸ  р ܸ  аܸ  мܸ  еܸ  тܸ  рܸ  ы ܸ   ܸ  пܸ  аܸ  рܸ  аܸ   ܸ  вܸ  ы ܸ  гܸ  оܸ  д ܸ  нܸ  ы ܸ  еܸ   ܸ  сܸ   ܸ  тܸ  еܸ  х ܸ  нܸ  иܸ  к ܸ  оܸ  -ܸ  эܸ  к ܸ  оܸ  н ܸ  оܸ  мܸ  иܸ  ч ܸ  еܸ  сܸ  кܸ  о ܸ  йܸ   ܸ  сܸ  тܸ  оܸ  р ܸ  оܸ  нܸ  ы ܸ  .ܸ   
ܸ  Пܸ  р ܸ  иܸ  мܸ  еܸ  нܸ  е ܸ  нܸ  и ܸ  еܸ   ܸ  вܸ   ܸ  п ܸ  еܸ  р ܸ  вܸ  ыܸ  х ܸ   ܸ  пܸ  р ܸ  оܸ  е ܸ  к ܸ  тܸ  аܸ  х ܸ   ܸ  Вܸ  еܸ  л ܸ  иܸ  к ܸ  оܸ  бܸ  р ܸ  иܸ  тܸ  аܸ  нܸ  и ܸ  иܸ   ܸ  А ܸ  Эܸ  Сܸ   ܸ  сܸ   ܸ  гܸ  аܸ  з ܸ  оܸ  вܸ  ы ܸ  мܸ  иܸ   ܸ  тܸ  еܸ  п ܸ  лܸ 
оܸ  н ܸ  оܸ  сܸ  иܸ  тܸ  еܸ  лܸ  я ܸ  мܸ  иܸ   ܸ  хܸ  о ܸ  рܸ  оܸ  шܸ  оܸ   ܸ  оܸ  сܸ  вܸ  о ܸ  еܸ  н ܸ  нܸ  ы ܸ  хܸ   ܸ  кܸ   ܸ  тܸ  оܸ  мܸ  уܸ   ܸ  вܸ  рܸ  еܸ  мܸ  еܸ  нܸ  иܸ   ܸ  мܸ  аܸ  тܸ  еܸ  р ܸ  иܸ  аܸ  лܸ  о ܸ  вܸ   ܸ  оܸ  бܸ  о ܸ  лܸ  оܸ  ч ܸ  еܸ  к ܸ   ܸ  тܸ  вܸ  эܸ  л ܸ  оܸ  вܸ   
тܸ  иܸ  п ܸ  аܸ   ܸ  мܸ  аܸ  гܸ  нܸ  оܸ  к ܸ  сܸ   ܸ  п ܸ  рܸ  и ܸ   ܸ  оܸ  гܸ  р ܸ  аܸ  н ܸ  иܸ  ч ܸ  еܸ  нܸ  н ܸ  оܸ  мܸ   ܸ  д ܸ  аܸ  вܸ  л ܸ  еܸ  нܸ  и ܸ  иܸ   ܸ  гܸ  аܸ  зܸ  аܸ   ܸ   регуляци( ܸ  нܸ  еܸ   ܸ  бܸ  оܸ  л ܸ  еܸ  еܸ   ܸ  2ܸ   ܸ  Мܸ  Пܸ  аܸ  ) ܸ   ܸ  п ܸ  рܸ  иܸ   ܸ   
иܸ  сܸ  п ܸ  оܸ  лܸ  ьܸ  з ܸ  оܸ  вܸ  аܸ  нܸ  и ܸ  иܸ   ܸ  вܸ   ܸ  аܸ  к ܸ  тܸ  иܸ  вܸ  н ܸ  оܸ  йܸ   ܸ  зܸ  оܸ  н ܸ  еܸ   ܸ   ܸ  еܸ  сܸ  тܸ  еܸ  сܸ  тܸ  вܸ  еܸ  нܸ  н ܸ  оܸ  гܸ  оܸ   ܸ  уܸ  рܸ  аܸ  н ܸ  аܸ   ܸ  дܸ  аܸ  лܸ  о ܸ   ܸ  вܸ  о ܸ  зܸ  мܸ  оܸ  жܸ  н ܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ   
пܸ  о ܸ  лܸ  уܸ  ч ܸ  иܸ  тܸ  ь ܸ   ܸ  4 ܸ  5ܸ  0ܸ  ° ܸ  Cܸ  .ܸ   ܸ  П ܸ  рܸ  и ܸ  мܸ  еܸ  н ܸ  еܸ  нܸ  и ܸ  еܸ   ܸ  оܸ  б ܸ  оܸ  лܸ  оܸ  ч ܸ  еܸ  к ܸ   ܸ  тܸ  вܸ  эܸ  л ܸ  оܸ  вܸ   ܸ  иܸ  зܸ   ܸ  нܸ  еܸ  рܸ  ж ܸ  аܸ  вܸ  еܸ  юܸ  щܸ  еܸ  йܸ   ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  лܸ  и ܸ   ܸ  п ܸ  рܸ  и ܸ   ܸ   
оܸ  б ܸ  оܸ  гܸ  аܸ  щܸ  еܸ  н ܸ  нܸ  о ܸ  мܸ  ܸ  уܸ  р ܸ  аܸ  н ܸ  еܸ   ܸ  иܸ   ܸ  пܸ  оܸ  в ܸ  ыܸ  шܸ  еܸ  нܸ  иܸ  и ܸ   ܸ  p ܸ  1ܸ   ܸ  дܸ  оܸ   ܸ  5ܸ   ܸ  Мܸ  Пܸ  аܸ   ܸ  и ܸ   ܸ  вܸ  ы ܸ  шܸ  еܸ   ܸ  дܸ  аܸ  еܸ  тܸ   ܸ  вܸ  о ܸ  зܸ  мܸ  оܸ  жܸ  н ܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ   
пܸ  о ܸ  вܸ  ыܸ  шܸ  еܸ  нܸ  и ܸ  яܸ   ܸ  tܸ  'ܸ  1 ܸ   ܸ  д ܸ  оܸ   ܸ  6 ܸ  5ܸ  0 ܸ   ܸ  ° ܸ  Сܸ   ܸ  дܸ  аܸ  ж ܸ  еܸ   ܸ  сܸ   ܸ  иܸ  сܸ  п ܸ  оܸ  лܸ  ьܸ  зܸ  о ܸ  вܸ  аܸ  нܸ  иܸ  еܸ  мܸ   ܸ  С ܸ  Оܸ  2 ܸ  .ܸ   ܸ  Нܸ  аܸ   ܸ  оܸ  сܸ  н ܸ  оܸ  вܸ  аܸ  нܸ  и ܸ  иܸ   ܸ  э ܸ  тܸ  оܸ  гܸ  оܸ   ܸ   
пܸ  р ܸ  иܸ  мܸ  еܸ  мܸ   ܸ  рܸ  1 ܸ  =ܸ   ܸ  4ܸ   ܸ  Мܸ  Пܸ  аܸ  .ܸ   ܸ  Пܸ  р ܸ  иܸ   ܸ  у ܸ  вܸ  еܸ  л ܸ  иܸ  ч ܸ  еܸ  нܸ  иܸ  и ܸ   ܸ  тܸ  еܸ  мܸ  пܸ  еܸ  рܸ  аܸ  тܸ  уܸ  р ܸ  ыܸ   ܸ  t ܸ  'ܸ  1ܸ   ܸ  д ܸ  оܸ   ܸ  6 ܸ  5ܸ  0ܸ   ܸ  °ܸ  Сܸ   ܸ  мܸ  оܸ  гܸ  у ܸ  тܸ   ܸ   
рܸ  аܸ  сܸ  сܸ  мܸ  аܸ  тܸ  р ܸ  иܸ  вܸ  аܸ  тܸ  ьܸ  сܸ  я ܸ   ܸ  пܸ  аܸ  рܸ  о ܸ  тܸ  уܸ  рܸ  б ܸ  иܸ  н ܸ  нܸ  ыܸ  еܸ   ܸ  ц ܸ  иܸ  к ܸ  лܸ  ыܸ   ܸ  сܸ  вܸ  еܸ  рܸ  хܸ  вܸ  ы ܸ  сܸ  оܸ  к ܸ  иܸ  хܸ   ܸ  и ܸ   ܸ  зܸ  аܸ  к ܸ  рܸ  и ܸ  тܸ  иܸ  ч ܸ  еܸ  сܸ  к ܸ  и ܸ  хܸ   ܸ  пܸ  аܸ  рܸ  аܸ  мܸ  
еܸ  тܸ  рܸ  оܸ  в ܸ   ܸ  сܸ   ܸ  п ܸ  рܸ  оܸ  мܸ  еܸ  ж ܸ  уܸ  тܸ  оܸ  ч ܸ  нܸ  ы ܸ  мܸ   ܸ  п ܸ  еܸ  р ܸ  еܸ  гܸ  р ܸ  еܸ  в ܸ  оܸ  мܸ   ܸ  п ܸ  аܸ  р ܸ  аܸ  ,ܸ   ܸ  ч ܸ  тܸ  оܸ   ܸ  дܸ  аܸ  сܸ  тܸ   ܸ  в ܸ  оܸ  зܸ  мܸ  оܸ  ж ܸ  нܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ   
оܸ  р ܸ  иܸ  еܸ  нܸ  тܸ  и ܸ  рܸ  оܸ  в ܸ  аܸ  тܸ  ь ܸ  сܸ  я ܸ   ܸ  нܸ  аܸ   ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  нܸ  дܸ  аܸ  р ܸ  тܸ н ܸ  оܸ  еܸ   ܸ  оܸ  б ܸ  оܸ  рܸ  у ܸ  дܸ  о ܸ  вܸ  аܸ  нܸ  иܸ  еܸ   ܸ  А ܸ  Эܸ  Сܸ   ܸ  и ܸ   ܸ  вܸ  оܸ  зܸ  мܸ  оܸ  ж ܸ  нܸ  о ܸ  сܸ  тܸ  ь ܸ   ܸ  вܸ  ыܸ  бܸ  о ܸ  рܸ  аܸ   ܸ   
дܸ  о ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  тܸ  о ܸ  чܸ  н ܸ  оܸ   ܸ  вܸ  ы ܸ  сܸ  о ܸ  к ܸ  иܸ  хܸ   ܸ  п ܸ  аܸ  р ܸ  аܸ  мܸ еܸ  тܸ  рܸ  о ܸ  вܸ   ܸ   п ܸ  еܸ  р ܸ  еܸ  дܸ   ܸ  тܸ  уܸ  р ܸ  бܸ  иܸ  н ܸ  оܸ  й ܸ  . 
Важное преимущество газоохлаждаемого реактора — возможность 
получения на выходе из него высокой температуры теплоносителя (до     
1000°С и выше) независимо от давления в реакторе. Такая 
высокотемпературная теплота требуется для многих технологических 
процессов, например для газификации и коксования угля, конверсии метана в 
смесь Н2+СО, которая может быть использована для прямого восстановления 
железа из руды, производства аммиака, синтетического газа и т. д. На эти 
нужды тратится более 15% органического топлива. Поэтому в настоящее 
время все большее внимание уделяется созданию ЯЭУ с газоохлаждаемыми 
реакторами, где получают высокотемпературную теплоту. Для таких ЯЭУ 
наиболее подходящими оказались высокотемпературные газоохлаждаемые 
реакторы, (ВТГР) с графитовым замедлителем и гелиевым теплоносителем, 
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который по сравнению с другими газовыми теплоносителями обладает 
существенными достоинствами, особенно при высоких температурах. 
Топливом служит смесь высокообогащенного урана в виде окисного 
или карбидного соединения. Широкое внедрение реакторов типа ВТГР 
связывается также с развитием ядерно-водородной энергетики, 
предусматривающей крупномасштабное производство электроэнергии и 
водорода. При этом водород сам является высококачественным топливом и 
ценным химическим сырьем. 
Использование химически инертного гелия снимает проблему 
коррозии в активной зоне и во всем первом контуре. Кроме того, по 
возможному радиационному воздействию на окружающую среду ВТГР 
является наиболее безопасным типом реактора, поскольку оборудование 
первого контура заключается в корпусе из ПНЖБ, а высокая теплоемкость 
большой массы графита обеспечивает достаточно медленное и 
контролируемое изменение температуры активной зоны. 
Вместе с тем, АЭС с ВТГР имеют и существенные недостатки: 
 большой объёмный расход теплоносителя, что вызывает удорожание 
всего оборудования первого контура и более высокий расход на 
собственные нужды (в сравнении с АЭС с легководными реакторами); 
 требуют сложной и дорогой технологии изготовления керамических 
твэлов (призматических, шаровых); 
 низкая удельная мощность активной зоны (до 10 МВт/м), что на 
порядок меньше мощности реакторов типа ВВЭР. Это связано с тем, 
что газовые теплоносители имеют невысокие теплопередающие 
свойства. 
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Но указанные недостатки несравнимы с преимуществами 
высокотемпературных АЭС, поэтому они привлекают внимание во многих 
странах мира. 
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ܸ  2ܸ  .ܸ   ܸ  Т ܸ  Еܸ  П ܸ  Лܸ  Оܸ  Вܸ  Аܸ  Я ܸ   ܸ  Сܸ  Хܸ  Е ܸ  Мܸ  Аܸ   ܸ  Э ܸ  Нܸ  Еܸ  Р ܸ  Гܸ  Оܸ  Бܸ  Лܸ  Оܸ  К ܸ  Аܸ   ܸ  И ܸ   ܸ  Вܸ  Ыܸ  Бܸ  Оܸ  Р ܸ   ܸ  П ܸ  Аܸ  Рܸ  А ܸ  Мܸ  Еܸ  Т ܸ  Рܸ  Оܸ  Вܸ   ܸ  Эܸ  Н ܸ  Еܸ 
Р ܸ  Гܸ  Оܸ  Б ܸ  Лܸ  Оܸ  Кܸ  А ܸ   
ܸ   2.1. Выбор тепловой схемы энергоблока 
При заданной тепловой мощности выбираем параметры пара 17  МПа и 
565°С с промежуточным его перегревом до 565 °С, на давление в 
конденсаторе 4,6 кПа и частоту вращения 50 Гц, в которой реализована 
система регенеративного подогрева питательной воды и основного 
конденсата, состоящая из четырех ПНД, деаэратора и двух ПВД. Из 
парогенератора по двум паропроводам пар подводится к двум блокам 
стопорно-регулирующих клапанов, установленных рядом с турбиной. 
Последовательное открытие клапанов реализует сопловое 
парораспределение. Эта турбина имеет три цилиндра – один цилиндр 
высокого давления, один среднего и один цилиндр низкого давления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 -  Принципиальная тепловая схема  
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ܸ  7ܸ  .ܸ   ܸ  Фܸ  И ܸ  Нܸ  Аܸ  Нܸ  Сܸ  Оܸ  Вܸ  Ыܸ  Й ܸ   ܸ  Мܸ  Еܸ  Нܸ  Е ܸ  Дܸ  Жܸ  Мܸ  Е ܸ  Нܸ  Т ܸ  ,ܸ   ܸ  Р ܸ  Еܸ  Сܸ  Уܸ  Р ܸ  Сܸ  Оܸ  Эܸ  Ф ܸ  Фܸ  Еܸ  К ܸ  Т ܸ  Иܸ  Вܸ  Нܸ  Оܸ  Сܸ  Т ܸ  Ьܸ   ܸ  И ܸ   ܸ  Р ܸ  
Еܸ  Сܸ  Уܸ  Р ܸ  Сܸ  Оܸ  Сܸ  Бܸ  Еܸ  Р ܸ  Еܸ  Жܸ  Е ܸ  Нܸ  И ܸ  Еܸ   
Для характеристики АЭС и эффективности ее работы используют 
технико-экономические показатели (ТЭП), аналогичные тем которые 
приняты в теплоэнергетике. К числу основных показателей относятся:  
ܸ  1. Себестоимость - важнейший экономический показатель работы 
станции. Она характеризует совокупность затрат в денежном выражении, 
овеществляемого и живого труда в процессе производства электроэнергии на 
АЭС. 
ܸ  2ܸ  . ܸ   ܸ  Уܸ  д ܸ  еܸ  лܸ  ьܸ  нܸ  ы ܸ  еܸ   ܸ  к ܸ  аܸ  п ܸ  иܸ  тܸ  аܸ  лܸ  о ܸ  вܸ  лܸ  оܸ  ж ܸ  е ܸ  нܸ  иܸ  я ܸ   ܸ  в ܸ   ܸ  сܸ  тܸ  рܸ  оܸ  и ܸ  тܸ  еܸ  лܸ  ьܸ  сܸ  тܸ  вܸ  оܸ   ܸ  Аܸ  Эܸ  Сܸ   ܸ  и ܸ  лܸ  иܸ   ܸ  уܸ  дܸ  еܸ  лܸ  ь ܸ  нܸ  аܸ  яܸ   ܸ  сܸ  тܸ  оܸ  
иܸ  мܸ  о ܸ  сܸ  тܸ  ь ܸ   ܸ  уܸ  сܸ  тܸ  аܸ  нܸ  о ܸ  вܸ  лܸ  еܸ  нܸ  нܸ  о ܸ  гܸ  оܸ   ܸ  к ܸ  иܸ  л ܸ  оܸ  вܸ  а ܸ  тܸ  тܸ  аܸ   ܸ  эܸ  лܸ  еܸ  к ܸ  тܸ  рܸ  иܸ  ч ܸ  еܸ  сܸ  кܸ  о ܸ  йܸ   ܸ  мܸ  о ܸ  щܸ нܸ  о ܸ  сܸ  тܸ  иܸ   ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  нܸ  ц ܸ  иܸ  и ܸ   ܸ  -
ܸ  эܸ  тܸ  оܸ   ܸ  эܸ  кܸ  о ܸ  нܸ  оܸ  мܸ  и ܸ  чܸ  е ܸ  сܸ  к ܸ  иܸ  йܸ   ܸ  пܸ  о ܸ  кܸ  аܸ  зܸ  аܸ  тܸ  еܸ  лܸ  ьܸ  , ܸ   ܸ  вܸ  лܸ  иܸ  я ܸ  юܸ  щܸ  иܸ  й ܸ   ܸ  нܸ  еܸ   ܸ  тܸ  о ܸ  лܸ  ьܸ  к ܸ  оܸ   ܸ  н ܸ  аܸ   ܸ  эܸ  фܸ  ф ܸ  еܸ  к ܸ  тܸ  и ܸ  вܸ  нܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ  р ܸ  аܸ  бܸ  оܸ  тܸ  
ыܸ  , ܸ   ܸ  нܸ  о ܸ   ܸ  тܸ  аܸ  к ܸ  жܸ  еܸ   ܸ  иܸ   ܸ  нܸ  аܸ   ܸ  к ܸ  оܸ  нܸ  к ܸ  уܸ  р ܸ  еܸ  нܸ  тܸ  оܸ  сܸ  п ܸ  оܸ  сܸ  оܸ  бܸ  н ܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ  Аܸ  Эܸ  Сܸ   ܸ  п ܸ  оܸ   ܸ  о ܸ  тܸ  нܸ  о ܸ  шܸ еܸ  н ܸ  иܸ  ю ܸ   ܸ  к ܸ   ܸ  д ܸ  рܸ  уܸ  гܸ  и ܸ  мܸ  ܸ  тܸ  иܸ  п ܸ  аܸ  мܸ 
 ܸ  эܸ  лܸ  еܸ  к ܸ  тܸ  рܸ  о ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  н ܸ  цܸ  иܸ  й ܸ   ܸ  пܸ  рܸ  иܸ   ܸ  п ܸ  лܸ  аܸ  нܸ  иܸ  р ܸ  оܸ  вܸ  аܸ  нܸ  и ܸ  иܸ   ܸ  рܸ  аܸ  зܸ  вܸ  и ܸ  тܸ  иܸ  я ܸ   ܸ  эܸ  н ܸ  еܸ  рܸ  гܸ  еܸ  тܸ  иܸ  к ܸ  иܸ   ܸ  вܸ   ܸ  тܸ  оܸ  мܸ   ܸ  иܸ  л ܸ  иܸ   ܸ  иܸ  н ܸ  оܸ  мܸ   ܸ  р ܸ  еܸ  гܸ  и ܸ  
оܸ  н ܸ  еܸ   ܸ  сܸ  тܸ  рܸ  аܸ  нܸ  ы ܸ  .ܸ   ܸ  Н ܸ  аܸ   ܸ  уܸ  дܸ  еܸ  лܸ  ьܸ  н ܸ  уܸ  юܸ   ܸ  сܸ  еܸ  б ܸ  еܸ  сܸ  тܸ  о ܸ  иܸ  мܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ  уܸ  сܸ  тܸ  аܸ  нܸ  оܸ  вܸ  л ܸ  еܸ  н ܸ  нܸ  о ܸ  гܸ  о ܸ   ܸ  к ܸ  иܸ  лܸ  о ܸ  вܸ  аܸ  тܸ  тܸ  аܸ   ܸ  вܸ  лܸ  иܸ  я ܸ  юܸ  тܸ   ܸ   
цܸ  еܸ  лܸ  ы ܸ  йܸ   ܸ  рܸ  я ܸ  дܸ   ܸ  ф ܸ  аܸ  кܸ  тܸ  о ܸ  рܸ  оܸ  вܸ  ,ܸ   ܸ  тܸ  аܸ  к ܸ  иܸ  х ܸ   ܸ  к ܸ  аܸ  кܸ   ܸ  сܸ  тܸ  о ܸ  иܸ  мܸ  оܸ  сܸ  тܸ  ьܸ   ܸ  и ܸ   ܸ  ц ܸ  еܸ  н ܸ  аܸ   ܸ  оܸ  сܸ  нܸ  о ܸ  вܸ  нܸ  о ܸ  гܸ  оܸ   ܸ  оܸ  бܸ  о ܸ  рܸ  уܸ  д ܸ  оܸ  вܸ  аܸ  нܸ  и ܸ  яܸ  , ܸ   ܸ   
рܸ  аܸ  й ܸ  оܸ  нܸ   ܸ  рܸ  аܸ  зܸ  мܸ  еܸ  щܸ  е ܸ  нܸ  и ܸ  я ܸ   ܸ  сܸ  тܸ  аܸ  нܸ  ц ܸ  иܸ  и ܸ  ,ܸ   ܸ  пܸ  р ܸ  иܸ  н ܸ  яܸ  тܸ  аܸ  я ܸ   ܸ  тܸ  еܸ  пܸ  л ܸ  оܸ  вܸ  аܸ  я ܸ   ܸ  сܸ  х ܸ  еܸ  мܸ а ܸ  .ܸ   
ܸ  3 . Коэффициент полезного действия АЭС - характеризует ее 
экономичность, совершенство проектных решений и технический уровень 
эксплуатации. Значение КПД зависит, главным образом, от типа ядерной 
паро-производительной установки и параметров теплоносителя. 
ܸ  Цܸ  еܸ  лܸ  ьܸ   ܸ  эܸ  кܸ  о ܸ  нܸ  о ܸ  мܸ и ܸ  чܸ  еܸ  сܸ  к ܸ  оܸ  гܸ  оܸ   ܸ  р ܸ  аܸ  сܸ  ч ܸ  е ܸ  тܸ  аܸ  :ܸ   
 ܸ  пܸ  р ܸ  оܸ  вܸ  еܸ  сܸ  тܸ  иܸ   ܸ  сܸ  рܸ  аܸ  вܸ  нܸ  и ܸ  тܸ  еܸ  лܸ  ьܸ  нܸ  ы ܸ  йܸ   ܸ  аܸ  н ܸ  аܸ  лܸ  иܸ  зܸ   ܸ  тܸ  еܸ  х ܸ  нܸ  и ܸ  кܸ  о ܸ  -
ܸ  эܸ  к ܸ  оܸ  н ܸ  оܸ  мܸ  иܸ  ч ܸ  еܸ  сܸ  к ܸ  и ܸ  хܸ   ܸ  п ܸ  оܸ  к ܸ  аܸ  зܸ  аܸ  тܸ  еܸ  л ܸ  еܸ  й ܸ   ܸ  д ܸ  лܸ  я ܸ   ܸ  А ܸ  Эܸ  Сܸ  ܸ  сܸ   ܸ  вܸ  оܸ  дܸ  о ܸ  оܸ  хܸ  л ܸ  аܸ  ж ܸ  дܸ  аܸ  еܸ  мܸ  ыܸ  мܸ   ܸ  рܸ  еܸ  аܸ  к ܸ  тܸ  оܸ  рܸ  о ܸ  мܸ  ܸ  иܸ   ܸ  дܸ  л ܸ  яܸ   ܸ   
Аܸ  Эܸ  Сܸ   ܸ  сܸ   ܸ  гܸ  аܸ  зܸ  оܸ  о ܸ  хܸ  лܸ  аܸ  ж ܸ  дܸ  аܸ  еܸ  мܸ  ыܸ  мܸ   ܸ  рܸ  еܸ  аܸ  к ܸ  тܸ  оܸ  рܸ  о ܸ  мܸ . ܸ    
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7.1. Определение удельных капиталовложений  и механизы 
себестоимости электроэнергии для АЭС  с механизы ВВЭР-440 
Таблица 19  -  Исходные данные ВВЭР-440 
Показатель 
 
Значение 
Электрическая мощность реактора Nэ, МВт 440 
Количество блоков 1 
Число часов использования установленной 
электрической мощности h, часов/год 
7000 
 
Планирование капиталовложений 
Капитальные вложения  в механизы ресуы проектируемый объект можно определить, 
опираясь на механизы информацию ресуы про капитальные затраты на механизы атомных 
электростанциях такого типа. Если же сведения  о механизы ресуы прототипе найти не механизы ресуы 
представляется возможным  регуляци (ресуыпроектируется экспериментальный реактор),  
то капитальные вложения находятся достаточно близко  к механизы эмпирическим 
зависимостям  и механизы могут быть определены по формулам:  
0,91 3300 570 10 ,яд И ТК k N       
 
0,76 32250 330 10 .об И ЭК k N       
где ядК , обК – капитальные вложения  в механизы ядерную  и механизы обычные части блока 
АЭС  в механизы долларах США; регуляци 
NТ – харктеис тепловая мощность реактора  в механизы кВт; регуляци 
КИ – коэффициент индексации, учитывающий рост цен на механизы строительство, 
монтаж  и механизы оборудование. 
Рассчитаем харктеис тепловую мощность реактора: 
𝑁т =
𝑁э
𝜂бр
=
440
0,33
= 1,33 ∙ 103МВт, 
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где 𝜂бр − КПД брутто АЭС. 
В ядерную часть блока входят реактор, парогенератор, все 
вспомогательное оборудование  к механизы ним. 
Общие капитальные вложения  в механизы блок определяются как механизы сумма: 
Kбл= регуляци (Kяд+ Kоб)·Кудар, 
где Кудар – коэффициент удорожания капиталовложений. 
Если АЭС имеет несколько блоков, то капиталовложения 
определяются: 
 
   
 
0,91 3
0,910,76 3 3 3
0,76
3 3
(300 570 10 2250
330 10 ) 50 (300 1333 10 570 10 2250
440 10 330 10 ) 7 853 009 130 .
АЭС удар яд об удар И Т
э
К k К К k k N
N
руб
        
          
    
 
Тогда удельные капиталовложения будут равны: 
3
7853009130
17848 .
440 10
АЭС
Э
К руб
N кВт
 

 
Планирование готовности электростанции  к механизы несению нагрузки 
Эксплуатационная готовность определяется по формуле: 
, ,
1
n
пл
гот у пер рем i рем i
i
Э N t N t

  , 
где перt – планируемый период  регуляци (календарный год), 8760 час, 
,рем it   – время ресуы простоя  в механизы плановом ремонте i-го блока, 1200 час, 
,рем iN  – мощность блока, выводимого  в механизы плановый ремонт. 
3 3440 10 8760 440 10 1200 3 326 400 .плготЭ МВт ч         
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Далее следует определить плановую выработку электроэнергии  и механизы 
плановое количество часов определенной мощности.  
 Для определения плановой выработки электроэнергии существует 
формула:   
 
где зK – коэффициент загрузки, учитывающий режим харктеис работы 
электростанции  в механизы суточном графике нагрузки. Для АЭС, харктеис работающих 
исключительно  в механизы базисе суточного графика, можно ресуы принять
0,7 0,8.Kз     
Тогда   3326400 0,75 2 494 800 .
пл
вырЭ МВт ч     
Плановое количество часов эксплуатации заданной мощности можно 
определить как механизы:  
2494800
5670 .
440
пл
вырпл
ус
Э
Э
h час
N
  
 
Разработка схемы управления, планирование штатов  и механизы фонда 
заработной платы 
Общее количество персонала станции определяется умножением 
штатного коэффициента  и механизы установленной мощности станции.  
На сегодняшний день штатный коэффициент составляет 1,3 чел/МВт. 
,чел шт уN n N  
где штn - штатный коэффициент. 
 
 
1,3 440 572 .челN чел  
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,пл готвыр пл зЭ Э K
          Базовый фонд заработной платы для ресуы производственного персонала 
определяется по формуле: 
 
 1 ,осн срзп шт Э год прИ n N Ф       
где сргодФ  – среднегодовой фонд зарплаты на механизы одного человека. Для АТЭЦ 
величина сргодФ  составляет 30…50 МРОТ. Так как механизы мощность небольшая, ресуы 
принимаем 30% от МРОТ. МРОТ на механизы 1 июля 2016 года составляет 7500 
руб/мес. 
пр  
– ресуы премиальный фонд  регуляци (20…40%) от заработной платы. Принимаем 
30%. 
   1 1,3 440 30 7500 1 0,3 167 310 000 .осн срзп шт Э год прИ n N Ф руб             
Кроме непосредственного фонда заработной платы существует еще 
один фонд, из которого оплачивают очередные отпуска  и механизы различные 
несвязанные  с механизы харктеис рабочим временем выплаты.  
 Составляет фонд дополнительной заработной платы 8% от основного 
зарплатного фонда. 
 0,08...0,1 0,09 167310000 15 057 900 .доп оснзп зпИ И руб      
 Также АЭС должна выплачивать отчисления  в механизы различные 
внебюджетные фонды, которая составляет 30% от общего зарплатного фонда  
 и механизы определяется по формуле: 
   0,3 0,3 167310000 15057900 54 710 370доп оснзп зпЕСН И И        
из которых 22% подлежит ресуы перечислению  в механизы Пенсионный фонд, 5,1% -  в механизы 
Фонд медицинского страхования  и механизы 2,9%  в механизы Фонд социального страхования.  
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 Таким образом, можно говорить  о механизы том, что полные зарплатные 
издержки на механизы оплату труда персонала станции ресуы при учете ЕСН, которые 
включены  в механизы себестоимость отпущенной ресуы продукции, будут составлять  
доп осн
зп зп зпИ И И ЕСН  
167310000 15057900 54710370 237 078 270 .зпИ руб     
Планирование стоимости первоначальной загрузки топлива  и механизы 
топливной составляющей себестоимости электрической  и механизы харктеис тепловой 
энергии, отпускаемой АЭС 
Затраты станции на механизы закупку ядерного топлива  в механизы соответствии  с механизы [31] ресуы 
принято ресуы рассчитывать исходя из цен, которые устанавливаются для ТВС  и механизы 
свежего топлива, которое поставляется на механизы АЭС. При этом не механизы учитывается 
стоимость урана  и механизы плутония, который накапливается  в механизы отработанном 
топливе,  и механизы ресуы расходы на механизы химическую ресуы переработку уже отработанного 
топлива. В издержки на механизы ресуы приобретение топлива для АЭС входя также  и механизы 
различные ресуы расходы на механизы выдержку уже отработанного топлива во всех 
бассейнах АЭС. В этом случае удельная стоимость ядерного топлива за 
время кампании ресуы при условии однородной загрузки может быть определена 
по формуле: 
. . , / ,Т исх пр об изг трИ И И И И руб кг     
где  Иисх.пр – удельная стоимость исходного ресуы продукта  регуляци (ресуы природного урана) 
[31]; регуляци 
Иоб – удельная стоимость обогащенного урана [ 31]; регуляци 
Иизг – удельная стоимость изготовления ТВС включая стоимость 
конструкционных материалов [31]; регуляци  
Итр – удельная стоимость транспортировки ТВС  к механизы АЭС [32]; регуляци 
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90 700 160 3 953 / 60 324,9 / .ТИ долл кг руб кг       
Топливная составляющая всей себестоимости электроэнергии, которая 
вырабатывается  в механизы турбинах по циклу харктеис теплоконденсации определяется по 
формуле: 
1
,
24
Тэк
т КБ
н
И
С
В

 
где  – стоимость топлива, руб/кг; регуляци 
40000В  – средняя глубина выгорания ядерного топлива, МВт·сут/т.  
КБ
н – КПД конденсационного блока  регуляци (конденсационной части блока). 
0,94 0,99 0,375 0,3489.КБн ПГ ТР ТУ           
1 60324,9
0,205 / .
24 40000 0,3071
эк
тС руб кВт ч   
  
Планирование издержек на механизы ядерное горючее 
Годовые издержки на механизы топливо зависят от вида топлива, используемого  
в механизы реакторах, степени его обогащения, стоимости изготовления ТВЭЛов, 
характера топливного цикла АЭС. Большинство АЭС  в механизы настоящее время харктеис 
работают по разомкнутому топливному циклу, то есть без повторного 
использования облученного горючего. В этом случае годовые издержки на механизы 
топливо составят: 
 
(953 25) 9719,7 9 505 866,6 . 598 869 595,8 .ТИ долл руб      
Годовые ресуы расходы условного топлива на механизы ресуы производство электрической  
и механизы харктеис тепловой энергии соответственно равны: 
7000
1333 365365 8760 9 719,7 ,
40
P y
э
Q K
В кг
B
  
  
 
( ),Т э Т ВЫДИ B И И  
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где Qр – харктеис тепловая мощность реактора; регуляци 
yK  - hy/8760 – коэффициент использования установленной мощности АЭС; регуляци 
hy – число часов использования установленной мощности; регуляци 
B  - средняя глубина выгорания ядерного горючего, МВт*сут/т. 
Планирование издержек на механизы заработную плату 
Для того, чтобы разработать структуру управления для ресуы проектируемой 
электростанции, следует учитывать мощность агрегатов  и механизы технологические 
схемы ресуы предприятия. 
доп осн
зп зп зпИ И И ЕСН  
167310000 150057900 54710370 237 078 270 .зпИ руб     
Планирование годовых издержек на механизы амортизацию 
Иам =
Каэс
𝐻ам
=
7853009130 ∙ 2,2
100
= 172 766 200,86 руб., 
где 𝐻ам − норма амортизации. 
𝐻ам =
1
Тсл
∙ 100% =
1
45
∙ 100 = 2,2 %, 
где  Тсл − срок службы станции, который равен 45 лет. 
Планирование ресуы прочих ресуы расходов 
 Для исследуемого ресуы предприятия доля ресуы прочих ресуы расходов включает  в механизы 
себя вспомогательные материалы, воду, издержки на механизы починку основного 
оборудования  и механизы вспомогательных механизмов, услуги других организаций  
и механизы ресуы производств  и механизы т.д. составляют харктеис значительно большую часть, чем на механизы 
обычных ТЭЦ. В нашем случае они составят 12%. 
   0,12 0,12 237078270 172766200,86 49 181 336,5 .пр зп амИ И И руб      
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 Суммарные годовые издержки на механизы ресуы производство 
электроэнергии  
Данный показатель определяется по формуле: 
  
598 869 595,8 172 766 200,86 237 078 270 49 181 336,5
1 057 895 403,16 .
аэсИ
руб
    

 
В ресуы процессе ресуы расчета отпущенной электрической энергии стоит также 
учесть, что на механизы собственные нужны станция ресуы расходует от 5 до 7 ресуы процентов 
годовой выработки электроэнергии, что составляет:  
,пл плотп выр снЭ Э Э   
где Эсн – ресуы расход электроэнергии на механизы собственные нужды за год: 
0,05 0,05 2494800 124 740плсн вырЭ Э МВт ч       
   плотпЭ 2494800 124740 2 370 060 МВт ч.  
Калькуляция себестоимости электрической энергии АЭС 
82370060 0,3445 1000 8,165 10 . .отпЭ усл кВт ч       
Себестоимость электроэнергии ресуы рассчитывается по следующей 
формуле: 
8
1066994602,6
1,31 ,
8,165 10
аэс
э
отп
И руб
S
Э кВт ч
  
   
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Таблица 20 -  Сводная таблица основных технико-экономических 
показателей АЭС  с механизы реактором  ВВЭР-440  и механизы АЭС  с механизы газоохлаждаемым 
реактором 
 
№ 
Показатель Обозначение Единицы 
измерения 
Значение 
1. Установленная электрическая мощность NЭ МВт 440 325,9 
2. Тепловая мощность NТ МВт 1133 790 
3. КПД для конденсационного блока ресуы при 
номинальном режиме 
КБ
н  % 0,3489 0,4372 
4. Топливная составляющая всей 
себестоимости, которая вырабатывается  
в механизы турбине 
эк
тС  руб/кВт∙ч 0,205 0,163 
5. Себестоимость одного отпущенного 
кВт∙ч 
Sэ руб/кВт∙ч 1,296 1,191 
6. Плановая выработка эл.энергии пл
годЭ  кВт∙ч ∙ 10
9 2,5 1,8 
7. Годовой ресуы расход ядерного горючего Вэ кг 9719,7 5760,4
2 
8. Годовое число часов использования 
установленной электрической мощности 
h ч/год 7000 7000 
9. Издержки на механизы ядерное горючее ИТ млрд.руб. 1,1 0,72 
10. Издержки на механизы зарплату ИЗП млн.руб. 237,08 175,59 
11. Годовые издержки на механизы амортизацию Иам млн.руб. 172,77 150,42 
12. Издержки на механизы ресуы прочие ресуы расходы Ипр млн.руб. 49,18 39,122 
13. Суммарные годовые издержки на механизы ресуы 
производство э/э 
ИАЭС млн.руб. 624,28 528,11 
14. Отпуск электроэнергии Эотп усл. кВт∙ч 
∙ 108 
8,165 6,048 
15. КПД по отпуску электроэнергии η % 33 41,5 
16. Капитальные затраты Каэс млрд.руб 7,8 5,3 
17. Удельные капитальные затраты Kуд руб/кВт 17848 16195 
18. Штатный коэффициент nэкс чел/МВт 1,3 1,3 
 
 7.2. Метод ресуы приведенных затрат 
 Очень часто ресуы при анализе инвестиционных ресуы проектов  в механизы энергетике не механизы ресуы 
представляется возможным  с механизы ресуы приемлемой точностью сделать оценку 
будущих денежных поступлений, вместе  с механизы тем строительство данного 
объекта энергетики является необходимым условием. В этом случае 
широкое ресуы применение нашла группа методов затратной эффективности, 
наибольшее ресуы распространение из которых получил метод ресуы приведенных 
затрат. В соответствии  с механизы этим методом лучшим будет ресуы проект,  
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обеспечивающий минимум ресуы приведенных затрат: 
З̅ =
И + 𝑟 ∙ К
Эотп
→ 𝑚𝑖𝑛, 
где  И – годовые эксплуатационные издержки; регуляци 
К – удельные капиталовложения  в механизы ресуы проект; регуляци 
r – ставка дисконтирования, для нового строительства объекта энергетики  
r=0,1-0,12. 
З1̅̅ ̅ =
1,1 ∙ 109 + 0,1 ∙ 7,8 ∙ 109
8,165 ∙ 108
= 2,3
руб
кВт ∙ ч
. 
З2̅̅ ̅ =
0,72 ∙ 109 + 0,1 ∙ 5,3 ∙ 109
6,048 ∙ 108
= 2,1
руб
кВт ∙ ч
. 
 Экономическая эффективность: 
Эгод =  ре гуляция (З1̅̅ ̅ − З2)̅̅ ̅̅ ∙ Эотп2 = (2,3 − 2,1) ∙ 6,048 ∙ 10
8 = 1,2 ∙ 108
руб
год
. 
 
Рисунок 18 -  График зависимости экономической эффективности от ставки 
дисконтирования 
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7.3. Выводы по разделу: 
Таким образом, себестоимость ресуы производства электроэнергии на механизы АЭС  
с механизы реактором ВВЭР-440  регуляци (1,296 
руб
кВт ч
) больше  себестоимости ресуы 
производства электроэнергии на механизы АЭС  с механизы газоохлаждаемым реактором  регуляци 
(1,191
руб
кВт ч
). Себестоимость ресуы производства электроэнергии является 
важным критерием экономичности, но КПД АЭС  с механизы газоохлаждаемым 
реактором также харктеис значительно ресуы превышает КПД АЭС  с механизы реактором         
ВВЭР-440, что делает их не механизы только конкурентоспособными, наиболее 
экономичными АЭС, но  и механизы по некоторым показателям ресуы превосходящими 
другие АЭС. Это ставит данный тип АЭС  в механизы ряд весьма перспективных для 
дальнейшего развития ядерной энергетики. 
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